
Vana yanındaki manometrelerden seviye artışı 
gözlenir.

Ana vana sola doğru çevirelerek açılır.

Manometre altındaki 
regülatörden basınç 

değeri 4 bar’a 
ayarlanır.

Vananın tam yanındaki 
manometre 4 bar 

değerinde mı?

HAYIR

AÇMA KAPAMA

Kullanıma hazır hale gelir.

EVET

Ana vana sağa doğru çevrilerek kapatılır.

Manometrede seviyenin sıfıra düştüğünden 
emin olunur.
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